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Notice de montage des ventilateurs pour les références 
71076, 71077, 71155, 71440, sur une baie ligne 500.

ETAPE 1 : 

Couper le sert-câble à l’aide d’une paire 
de ciseaux, afin de liberer le cordon 
d’alimentation accroché sur la partie 
supérieure du ventilateur et le mettre de 
côté.

ETAPE 4 : 

Prendre les vis fournies pour fixer le 
système de ventilation.

ETAPE 5 : 

A l’aide d’une visseuse électrique, visser 
le ventilateur avec les 4 vis dans l’ordre 
des chiffres indiqués sur l’image ci-contre, 
depuis l’exterieur de la baie. Les têtes de 
vis doivent donc être à l’exterieur de la baie.

ETAPE 2 :

Poser la baie pour faciliter le montage du 
ventilateur.

ETAPE 3 :

Repérer sur les cadres de fixation, les trous 
de fixation déjà pré-percés.

Les    représentent 
les différents trous de 
fixation pré-percés 
sur les cadres pour le 
ventillateur.

Vis étoile quantité x 4

Vue exterieure de la 
baie.

Ordre de fixation.

Cadre de la baie.

Partie supérieure du 
ventillateur 71155.
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ETAPE 6 : 

Les photos ci-contre montrent un montage 
correct et un mauvais montage du 
ventillateur.

ETAPE 7 :

Le montage du ventilateur est terminé.
Vue de l’extérieur de la baie, le système de 
ventilation doit ressembler à ceci.

La prise d’alimentation défini l’arrière de la 
baie.

ETAPE 8 :

Le socle de la baie possède également une 
partie arrière. Comme le montre la photo 
ci-contre.

ETAPE 9 :

On peut accrocher le cordon d’alimentation 
du ventilateur à l’intérieur de la baie, à 
l’aide par exemple d’un sert-câble.

Le ventilateur est correctement installé et 
prêt à l’usage.

NOTE IMPORTANTE

Le ventilateur est correctement installé , 
cependant le dernier tiers de la dernière U 
ne sera pas utilisable. Comme le montre la 
photo ci-contre. 

Vue intérieure de la 
baie.
Partie arrière du 
socle de la baie.

Vue exterieure de la 
baie.
Point de 
branchement de 
l’alimentation.

Gestion du cordon.

Dernier tiers de la 
dernière U de la 
baie.

MAUVAISCORRECT
Vues exterieures de 
la baie.


